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CS275-2 Caja de inspeccion sencilla
para canalizacion en M.T. y B.T. Vista

isometrica
NORMA TECNICA

Revision #: Entrada en vigencia:

Esta informacién ha sido extractada de la plataforma Likinormas
de Enel colombia en donde se encuentran las normas y
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Li ki n 0 r m a s especificaciones técnicas. Consulte siempre la versién

actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co
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Placa de identificacidn
(Ver norma C5 278-1)

Tapa
(Ver norma C5 278)

Platinade 2 1/2" x3/16"
{Ver norma C5 278)

Concreto de 4 000 p.s.i. (280 Kg/cm2

6 1/2" tipo PDR 60
Corrugado

11( 1/2" Tipo PDR 60
Corrugado

Varilla de refuerzo de @ 1/2"
Tipo PDR-60 corrugado

Anclaje del Marco
(Ver norma C5 279)

Marco de dngulo de

21/2"x21/2"x 3/16"
(Ver norma C5 275-4)

Muro panetado

mortero 1:5
Concreto de 3000 psi

Mortero de pega 1:5 Ductos

Ladrillo tolete

recocido
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